
BlackPantone Blue 072 CV

Manual de Usuario

Acondicionador de Aire Split

FRÍO SÓLO
Modelo

53NEC3009

Unidad Interior
42NEC3009

Unidad Exterior
38NEC3009

FRÍO / CALOR
Modelo

53NEQ3009

Unidad Interior
42NEQ3009

Unidad Exterior
38NEQ3009

Por favor lea las instrucciones de operación y las precauciones de 

seguridad cuidadosamente antes de instalar y operar su sistema 

de aire acondicionado.
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Lea este manual

1. Precauciones de Seguridad

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

Nunca haga esto.

Siempre haga esto.!

PRECAUCIÓN
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Conecte el equipo a la alimenta-
ción eléctrica en forma adecuada.

No modifique la longitud del cable
de alimentación ni comparta el 
tomacorrientes con otros artefactos.

Siempre asegure una efectiva 
puesta a tierra.

Desconecte la alimentación eléctrica 
si percibe sonidos extraños olores o 
humo provenientes de equipo.

Mantenga alejado de armas de 
fuego.

Ventile la habitación antes de operar el acondicionador de
 aire si hay una  fuga de gas por parte de otro artefacto. 

De otra manera puede causar 
descarga eléctrica o fuego debido a 
la excesiva generación de calor.

Puede causar descarga eléctrica o 
fuego debido a la generación de calor.

La falta de puesta a tierra puede 
ocasionar descarga eléctrica. 

Puede causar fuego y descarga 
eléctrica. 

Puede ocasionar fuego.

Puede ocasionar explosión, fuego y quemaduras.

Puede causar descarga eléctrica o 
fuego debido a la generación 
de calor.

Puede causar descarga eléctrica.

Puede ocasionar la falla de la 
máquina o descarga eléctrica. 

Puede causar fuego y descarga 
eléctrica.

Puede causar fuego y descarga 
eléctrica.

Puede causar descarga eléctrica 
o fuego.

Esto podría dañar su salud.

La falta de esta instalación puede 
causar fuego y descarga eléctrica.

Puede causar descarga eléctrica.

Puede ocasionar una explosión o 
fuego.

Puede ocasionar fallas y descarga eléctrica. 

No ponga en funcionamiento ni 
detenga la unidad insertando o 
tirando del enchufe.

No opere con las manos húmedas 
o en un ambiente húmedo.

No permita que el agua tome 
contacto con las partes eléctricas.

No utilice el tomacorrientes si 
está suelto o dañado. 

No utilice el cable de alimentación
en proximidad de artefactos de 
calefacción.

No utilice el cable de alimentación 
en proximidad de gases o combusti-
bles inflamables, tales como 
gasolina, benceno, thinner, etc.

No dañe el cable de alimenta-
ción ni utilice uno no 
especificado.

No dirija el flujo de aire en forma
directa hacia los ocupantes de la 
habitación únicamente.

Instale siempre un interruptor 
automático de corte en el circuito 
de alimentación con una distancia 
mínima de 3mm  entre contactos y 
un circuito de potencia por separado.

No abra la unidad durante la 
operación.

No desarme ni modifique la unidad. 

!

!

!

!

ADVERTENCIA!

!

!
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! PRECAUCIONES

Cuando ha de retirarse el filtro 
de aire, no toque las partes 
metálicas de la unidad. 

Puede causar lesiones.

No limpie la unidad cuando la alimen-
tación eléctrica se encuentra conecta-
da, ya que puede causar fuego y des-
carga eléctrica, y puede causar lesiones.

La operación con las ventanas 
abiertas puede ocasionar que se 
humedezca el interior y que se moje 
el mobiliario doméstico. 

Cuando la unidad ha de limpiarse, 
apáguela, y desconecte el 
interruptor  automático de circuito.

Detenga la operación y cierre la 
ventana en caso de tormenta 
eléctrica y vientos fuertes.

Tenga precaución cuando desempaque e instale el equipo.
Los bordes afilados podrían ocasionar lesiones.

No limpie el acondicionador 
de aire con agua.

El agua puede ingresar en la unidad 
y degradar la aislación. Puede 
ocasionar descarga eléctrica.

Esto podría dañar a la mascota 
o planta.

Omitir hacerlo puede ocasionar 
descarga eléctrica o daños.

No coloque mascotas ni plantas
domésticas donde vayan a estar
 expuestas al flujo de aire directo. 

Sostenga el enchufe por la ficha
cuando lo extraiga. 

Ventile bien la habitación cuando se 
haya utilizado junto con una estufa.

Puede darse la falta de oxigeno.

No utilice este acondicionador de aire 
para preservar dispositivos de precisión, 
alimentos, mascotas, plantas ni objetos 
de arte. Puede ocasionar el deterioro de 
la calidad, etc.

Puede ocasionar la falla del 
producto, o fuego.

No utilice para fines especiales.

Desconecte el interruptor principal de 
potencia cuando no se utilice la unidad 
por un período prolongado. 

Si ingresa agua en la unidad, apáguela y desconecte el 
interruptor automático de corte del circuito. Luego proceda a 
retirar el enchufe de tomacorriernte, y contacte a un técnico de 
servicio calificado. 

Puede causar la falla del artefacto 
o accidentes.

La apariencia puede verse deteriorada 
debido al cambio de color del producto 
o el rayado de la superficie.

No coloque objetos en torno a las 
tomas de aire o dentro de las salidas
de aire.

No utilice detergentes fuertes tales 
como cera o thinner. Utilice un paño 
suave para la limpieza.

Si el soporte está dañado, existe el 
problema del daño ocasionado por la 
caída de la unidad. 

Existe daño de fuego o descarga 
eléctrica.

Asegúrese de que el soporte de 
instalación del artefacto exterior no 
esté dañado debido a una 
exposición prolongada.

No coloque objetos pesados sobre el 
cable de alimentación, y cuide que el 
mismo no se vea comprimido

La operación sin filtros puede causar 
fallas.

Contiene contaminantes, y podría 
enfermarlo.

Siempre inserte los filtros firmemente. 
Limpie los filtros una vez cada dos 
semanas. 

No beba agua que haya drenado del 
acondicionador de aire.

! !

! !

!!

!

!

!
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Limpieza y Mantenimiento
1. No toque las partes metálicas de la unidad cuando
esté retirando el filtro. Pueden darse lesiones cuando
se manipulen los bordes metálicos filosos. 
2. No utilice agua para limpiar el interior del acondi-
cionador de aire. La exposición al agua puede destruir
la aislación, llevando a una posible descarga eléctrica.
3. Al limpiar la unidad, asegúrese primero de que la
alimentación eléctrica y el interruptor del circuito
estén desconectados. 

Servicio
Para reparación y mantenimiento, contacte a su pro-
veedor de servicio autorizado.

Antes de la Operación
1. Contacte a un instalador especializado para el mon-
taje y puesta en marcha del equipo.
2. Asegúrese de que la unidad tenga una correcta
puesta a tierra.
3. No utilice un cable de alimentación dañado, o que
no sea el provisto con la unidad.
4. No comparta el mismo tomacorrientes con otros
artefactos.
5. No utilice un cable prolongador.
6. No comience/detenga la operación desconectando el
suministro de energía retirando la ficha del cable de
alimentación del tomacorriente.

Utilización
1. La exposición al flujo de aire directo durante largos
períodos de tiempo podría ser peligroso para su salud.
No exponga a los ocupantes, mascotas, o plantas al flujo
de aire directo durante largos períodos de tiempo. 
2. Debido a la posibilidad de la deficiencia de oxígeno,
ventile la habitación cuando lo utilice en forma con-
junta con estufas u otros dispositivos de calefacción. 
3. No utilice este acondicionador de aire para propósi-
tos especiales no especificados. (Por ejemplo, preservar
dispositivos de precisión, alimentos, mascotas, plantas
y objetos de arte). La utilización de tal forma podría
dañar la mencionada propiedad. 

Temperatura de Operación

Temperatura
Modo Operación de Refrigeración Operación de Calefacción Operación de deshumidificación

Temperatura de la habitación 17º C ~ 32º C 17º C  ~ 30º C 17º C  ~ 32º C 

Temperatura Exterior 18º C  ~ 43º C -7º C  ~ 24º C 18º C  ~ 43º C  

PRECAUCIÓN

1. Si el acondicionador de aire se utiliza por fuera
de los términos mencionados anteriomente, algunas
funciones de protección de seguridad pueden entrar
en operación y causar que la unidad opere en forma
anormal.
2. Humedad relativa de la habitación menor al 80%.
Si el acondicionador de aire opera en ambientes con
contenidos de humedad por encima de este valor, la
superficie del acondicionador de aire puede atraer
condensación. Por favor coloque el la aleta direccio-
nadora de aire de flujo de aire vertical en su ángulo
máximo (verticalmente con respecto al piso), y esta-
blezca el modo del ventilador HIGH (Alto). 
3. Los equipos funcionando en el modo de calor
alcanzarán su optimo rendimiento por sobre los 7°C.
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2. Denominación de las piezas
Unidad Interior

1. Indicador AUTO (Automático)

Este indicador se ilumina cuando el acondicionador de
aire se encuentra en la operación AUTO.

5. Indicador DEFROST (Descongelado) (Para
Modelos Frío-Calor únicamente)
Este indicador se ilumina cuando el acondicionador de
aire comienza a descongelar automáticamente o cuando
se activa la función de control de aire cálido en la opera-
ción de calefacción.

3. Indicador TEMPERATURE (Temperatura)
Muestra las configuraciones de temperatura cuando el
acondicionador de aire se encuentra operativo. 

4. Indicador POWER (Operación)
Este indicador destella luego de que se conecta la alimen-
tación eléctrica, y se ilumina cuando la unidad se
encuentra en operación. 

2. Indicador TIMER (Temporizador)
Este indicador se ilumina cuando el TIMER (temporiza-
dor) se configura ON/OFF (encendido/apagado).

Unidad Exterior

Indicadores de función en el panel de pantalla de la unidad interior

Modelos frío / calorModelos frío sólo
El panel de pantalla de la unidad interior se verá como uno de los siguientes dibujos:

Unidad Interior
1. Receptor de señal del control remoto
2. Display LCD
3. Estructura del panel
4. Chasis
5. Panel frontal
6. Aleta direccionadora de flujo de aire horizontal
7. Aleta direccionadora de flujo de aire vertical
8. Filtro de aire
9. Botón de control manual
10. Soporte del control remoto
11. Control remoto
12. Tubería de conexión
13. Manguera de drenaje
14. Cable de alimentación

Unidad Exterior
15. Cable de conexión
16. Tubería de conexión
17. Válvula de cierre

Las luces del indicador de operación destellan rápida-
mente (cinco veces por segundo) cuando las funciones
de protección de seguridad entran en operación. 

Nota:Todas las ilustraciones en este manual son sólo a fines expli-
cativos. Pueden ser ligeramente diferentes del acondicionador de
aire que usted ha adquirido (dependiendo del modelo). La forma
real es la que prevalecerá. 

65
7 8 9

1 2

Entrada de aire

Salida de aire

Salida de aire

Entrada de aire
(lateral)

Entrada de aire
(posterior)

3 4

14

131211

16
17

15

10

TIMER

2

1 1 5

3 4 32 4

AUTO

POWER
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TIMER

AUTO

POWER
OC

DEFROST
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La operación manual puede utilizarse temporalmente
en caso de que no pueda hallarse el control remoto, o
las baterías del mismo se hayan agotado.

1. Abra y levante el panel frontal hasta el ángulo en
que permanezca fijo con un chasquido. 
2. Oprimir el botón de control manual una vez llevará
a la operación AUTO forzada. 
3. Cierre el panel firmemente en su posición original.

4. Operación óptima
Para obtener una performance óptima, por favor tome
en cuenta lo siguiente.
• Regule la dirección del flujo de aire correctamente de
manera que no esté dirigido directamente a las personas.
• Regule la temperatura para obtener el mayor nivel
de confort. No regule la unidad a niveles de tempera-

tura excesivos. 
• Cierre puertas y ventanas en los modos COOL (Frío) o
HEAT (Calor), o la performance puede verse reducida.
• Utilice el botón TIMER ON (Temporizador Encendido) en
el control remoto para seleccionar una hora a la cual
desea  poner en marcha su acondicionador de aire. 
• No coloque ningún objeto cerca de una entrada o
salida de aire, ya que la eficiencia del acondicionador
de aire puede verse reducida y el mismo puede dejar
de operar.
• Limpie el filtro de aire en forma periódica, de otra
manera la performance de refrigeración o de calefac-
ción puede verse reducida.
• No opere la unidad con  la aleta direccionadora de
aire horizontal en la posición cerrada.  

5. Regulando la dirección
del flujo de aire

3. Operación Manual

PRECAUCIÓN

• Una vez que oprime el botón manual, el modo de
operación se modifica en el siguiente orden: AUTO
(automático), COOL (frío), OFF (apagado). 
• Oprima el botón dos veces, la unidad operará en
el modo COOL (Frío) forzado. Esto se utiliza sólo con
propósitos de verificación. 
• Oprimir una tercera vez detendrá la operación y
apagará la operación del acondicionador de aire.
• Para restablecer la operación del control remoto,
utilice el mismo directamente.

button
AUTO/COOL

Aleta direccionadora de
flujo de aire vertical

Rango
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• Regule la dirección del flujo de aire correctamente,
de otra manera podría causar incomodidad o tempera-
turas desparejas en la habitación.
• Regule el la aleta direccionadora de aire horizontal
utilizando el control remoto.
• Regule la aleta direccionadora de aire vertical en
forma manual.

Regulando la Dirección de Aire Vertical
(arriba–abajo)
El acondicionador de aire automáticamente ajusta la
dirección del flujo de aire vertical de acuerdo con el
modo de operación. 

Para configurar la dirección del flujo de
aire vertical
Ejecute esta función mientras la unidad se encuentra
operando. Mantenga oprimido el botón AIR DIRECTION
(Dirección de Aire) en el control remoto a fin de mover
la aleta direccionadora de aire a la posición deseada.
• Regule la dirección del flujo de aire vertical a la
dirección que se desea.
• En operaciones subsiguientes, oprimiendo el botón
AIR DIRECTION el flujo de aire vertical se configurará
automáticamente en la dirección en la cual usted ha
ajustado la aleta direccionadora de aire.

Para configurar la dirección del flujo de
aire horizontal (izquierda–derecha)
Regule la aleta direccionadora de aire vertical en
forma manual utilizando la palanca en el lado izquier-
do o derecho del brazo de la aleta direccionadora de
aire vertical (dependiendo del modelo). Tenga cuidado
de no atrapar sus dedos en el ventilador o en  la aleta
direccionadora de aire horizontal, y de no dañar las
aletas direccionadoras de aires verticales. Cuando el
acondicionador de aire se encuentra en operación y  la
aleta direccionadora de aire horizontal se encuentra en
una posición especifica, mueva la palanca en el extre-
mo izquierdo (o derecho, dependiendo del modelo) de

la salida de aire hasta la posición deseada. 

Para oscilar en forma automática la
dirección del flujo de aire (arriba – abajo)
Lleve a cabo esta función mientras el acondicionador
de aire se encuentra operando.
• Oprima el botón SWING (Oscilar) en el control remoto.
• Para detener la función, oprima el botón SWING
nuevamente. Oprima el botón AIR DIRECTION
(Dirección del Aire) para bloquear  la aleta direcciona-
dora de aire en la posición que se desea.

PRECAUCIÓN

• Los botones AIR DIRECTION (Dirección de Aire) y
SWING (Oscilar) serán deshabilitados cuando el
acondicionador de aire no esté operando (incluyen-
do cuando el TIMER ON esté configurado).
• No opere el acondicionador de aire durante largos
períodos en el modo refrigeración o deshumidifica-
ción con la dirección del flujo de aire configurada
hacia abajo. De otra manera, puede darse condensa-
ción en la superficie de la aleta direccionadora de
aire horizontal, causando que la humedad gotee
sobre el piso o el mobiliario.
• No mueva la aleta direccionadora de aire horizon-
tal en forma manual. Utilice siempre el botón AIR
DIRECTION o el botón SWING. Si la mueve manual-
mente, puede ocurrir un malfuncionamiento duran-
te la operación. Si la aleta direccionadora de aire
tiene un malfuncionamiento, detenga el acondicio-
nador de aire una vez y vuelva a ponerlo en marcha. 
• Cuando se pone en marcha el acondicionador de
aire inmediatamente después de haberlo detenido,
puede que la aleta direccionadora de aire horizontal
no se mueva por unos diez segundos. 
• El ángulo de apertura del la aleta direccionadora
de aire horizontal no debiera configurarse demasia-
do pequeño, dado que la performance de COOLING
(Refrigeración) o HEATING (Calefacción) podrá verse
impedida debido a una sección de flujo de aire
demasiado restringida. 
• No opere la unidad con el la aleta direccionadora
de aire horizontal en la posición cerrada.
• Cuando el acondicionador de aire es conectado al
suministro (encendido inicial), la aleta direccionado-
ra de aire horizontal puede generar un sonido
durante 10 segundos; esto es una operación normal.

Rango
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Operación sleep (sueño)

Operación Deshumidificación

7.Mantenimiento

6. Cómo trabaja el 
acondicionador de aire

1 hora1 hora

Temperatura 
Configurada

Refrigeración

 Oprimir Botón Sleep (Sueño)

1

1

 Oprimir Botón Sleep (Sueño)

1

1

1hora 1hora

Temperatura 
Configurada

Calefacción

Operación automática

Refrigeración Refrigeración Refrigeración

Tiempo
Temperatura
habitación

Temperatura Configurada

Solo 
ventilador

Solo 
ventilador

No

Destapa
cañerías 

doméstico

rennihT

Limpiando la unidad interior y el control
remoto

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
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Limpiando el Filtro de Aire
Un filtro de aire obstruido reduce la eficiencia de
refrigeración de esta unidad. Por favor limpie el filtro
una vez cada dos semanas. 
1. Levante el panel de la unidad interior hasta un
ángulo en el que se detenga con un chasquido.
2. Tome la pestaña del borde inferior del filtro de aire
y levántela ligeramente para retirarla del soporte del
filtro, luego tire de ella hacia abajo.
3. Retire el FILTRO DE AIRE de la unidad interior.
• Limpie el FILTRO DE AIRE una vez cada dos semanas.
• Limpie el FILTRO DE AIRE con una aspiradora o agua,
luego séquelo en un sitio fresco.

4. Retire el Filtro Electrostático de su bastidor de
soporte tal como se muestra en la Figura de la derecha
(no se aplica a las unidades sin filtro electrostático).
• Limpie el Filtro Electrostático con detergente suave o
agua y seque a la luz de sol durante dos horas.

• Antes de reinstalar el Filtro Electrostático, verifique
si el bastidor de soporte está dañado. 

5. Instale el filtro de renovación de aire nuevamente
en su posición. 

6. Inserte la porción superior del filtro de aire de
regreso en la unidad, teniendo cuidado de que los bor-
des izquierdo y derecho se alineen correctamente, y
ubique el filtro en su posición. 

Mantenimiento

Si planea que la unidad permanezca sin operar durante
un largo período, lleve a cabo lo siguiente:
(1) Haga funcionar el ventilador durante aproximada-
mente medio día para secar el interior de la unidad.
(2) Detenga el acondicionador de aire y desconecte la
alimentación. Extraiga las baterías del control remoto.
(3) La unidad exterior requiere de mantenimiento y
limpieza periódicos. No intente hacerlo usted mismo.
Contacte a su proveedor o personal de servicio.

 Pestaña del filtro

PRECAUCIÓN

No toque este Filtro Electrostático dentro de los 10
minutos de haber abierto la rejilla de entrada, puede
ocasionar una descarga eléctrica.

Filtro Electrostático
(Opcional)
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Verificaciones Previas a la Operación

8. Sugerencia para la 
operación

1. Protección del acondicionador de aire.

2. Una neblina blanca proveniente de la unidad interior.

3. Sonido bajo del acondicionador de aire.

4. La unidad interior despide polvo.

5. La unidad interior despide un olor peculiar.

6. El acondicionador pasa al modo Sólo Ventilación
desde los modos COOL (Frío) o HEAT (Calor) (Sólo
para modelos Frío-Calor).

PRECAUCIÓN
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7.

8. Modo Calefacción 
(Para modelos Frío-Calor únicamente).

9. Función Auto-reinicio.

10.
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9. Sugerencias para la resolución de problemas

Malfuncionamientos y Soluciones

Detenga el acondicionador inmediatamente en caso de que ocurra alguna de las siguientes fallas. Desconecte 
la potencia y contacte al centro de servicio al cliente más cercano.

El indicador POWER o algún otro destellan rápidamente (5 veces por segundo) y este destello 
no puede solucionarse desconectando la potencia y reconectándola.

El fusible se quema con frecuencia, o el interruptor automático de corte del circuito se dispara 
frecuentemente.

Otros objetos o agua ingresan al interior de la unidad.

El control remoto no funciona, o lo hace en forma anómala.
Otras situaciones anómalas.

Problema

Malfuncionamientos

La unidad 
no arranca

La unidad no 
refrigera o 
calefacciona (sólo 
modelos Frío-Calor) 
la habitación muy 
bien pero fluye aire 
del acondicionador

Causa

Interrupción en el suministro eléctrico

La unidad puede haberse desenchufado.

El fusible puede haberse quemado.

La batería en el control remoto se puede 
haber agotado.

La hora que ha configurado con el timer 
es incorrecta.

Espere a que se restablezca el suministro..

Verifique que el enchufe esté firmemente 
inserto en el tomacorrientes de la pared.

Reemplace el fusible.

Reemplace la batería.

Aguarde o cancele la configuración del timer.

Configure la temperatura correctamente. 
Para el método detallado, por favor 
consulte la sección “Utilizando el control 
remoto”.

Limpie el filtro de aire.

Cierre puertas y ventanas.

Despeje las obstrucciones primero, luego 
reinicie la unidad.

Aguarde.

Configuración de temperatura inadecuada.

El filtro de aire esta bloqueado.

Hay puertas o ventanas abiertas.

La entrada o la salida de aire de la unidad 
interior o de la exterior han sido 
bloqueadas. 

La protección de 3 minutos del compresor 
ha sido activada.

Si el problema no ha sido corregido, por favor contacte a un proveedor local o al centro de servicio al 
cliente más próximo. Asegúrese de informarles los malfuncionamientos en detalle y el modelo de la unidad.

¿Que debería hacerse?
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